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proj. kab NYY-J 5x16,L=95m
no IKS1-3v. uz INV3 pa eso$u kabela trepi.
Proj. zeméjuma vads HO7V-K 1x16

guldit proj. kabeli
AXPK-4x70, proj zeméjuma
kabeli HO7V-K 1x16 pa
eSo8u kabela trepi

proj. kab NYY-J 5x16,L=95m

no IKS1-3v. uz INV3 pa esodu kabela trepi.

Proj. zeméjuma vads HO7V-K 1x16

no IKS-1 1v. uz IKS-2 1v projlrasertoru INV1, INV2 izvietojums
NYY-J 5x16, L=30m

Proj. zeméjuma vads HO7V-K 1x16 Guldit proj. kabeli NYY~j-5x16,

zeméjuma vads HO7V-K 1x16
pa proj. kabela trepi 100x10m
Stiprina§anas augstumu precizét izbuves laika

proj. IKS-2
stiprinat pie sienas

Proj. INV-2
Huawei SUN2000-15KTL-M5

RERREREEn
Proj. INV-1
Huawei SUN2000-15KTL-M5

Esos. TP1130 iekartu izvietojuma shéma.

Izveidot tehnologisku urbmu. Vietu precizét uz vietas.
D50 caurule

Proj. kabelu trepe ar vaku 200mm L=3m

stiprinat pie arsienas

| A

b/m

no IKS-1 1v. AXPK-4x70, L=90m

A |

=L

Aizsargat ar p.c. @50, N450; L=3m

guldt proj. AXPK-4x70
kabeli pa es0s.
tehnis. kabela kanalu

no TP1130 AbKS1-0.4 19.v.
proj. AXPK-4x70, L=90m

Tr 0.42/0.23kV

eso$. TP1130

KS3-0.23

Invertora INV3 izvietojums
Skats C--C
M1:100

/

3470

proj. DC kabeli (3x2x H1Z2Z2-K 1x6)
(INV-3— Saules paneli)
Proj. zeméjuma vads HO7V-K 1x16

1730

no IKS-1 1v. uz IKS-2 1v proj. kab
NYY-J 5x16, L=30m
Proj. zeméjuma vads HO7V-K 1x16

proj. kabela trepi, karsti cinkota
200mm, L=3m

no TP1130 AbKS1-0.4 19.v.
proj. AXPK-4x70, L=90m

proj. kabela trepi karsti
cinkota ,200mm, L=3m

proj. DC kabeli (3x2x H1Z2Z2-K 1x6)
(INV-3— Saules paneli)
Proj. zeméjuma vads HO7V-K 1x16

Proj. INV-3
Huawei SUN2000-25KTL-M5

Skats A-A
b/m

es0$. balsts

es0$. balsts

esos. TP1130

FEF - FI-FI-FI 3

proj.  kabeli AXPK -4x70
L=90m pa esosu kabela trepi uz
proj. KS-1 1v.

proj.  kabela trepé 100mm L=3m

no AbKS1-0.4 19.v.
AXPK-1-4x70

Skats D-D
M1:100

proj. DC kabeli (3x2x H1Z2Z2-K 1x6)
(INV-3— Saules paneli)
Proj. zeméjuma vads HO7V-K 1x16

Proj. kabelu rene ar vaku,
karsti cinkota 100mm L=10m

min 1.0m

Invertoru INV1 |, INV2 izvietojums

E-E

skats

1:100
4300

==

Izveidot Proj. tehnologiskais urbums
D50 caurule iziet ar kabeliem uz jumta

proj. IKS-2

stiprinat pie sienas

stiprinat pie sienas

Skats B-B
1:100
yd S proj. kab NYY-J 5x16,
no IKS1 3v. uz INV3 pa esosu
kabela trepi.
Proj. zeméjuma vads HO7V-K 1x16
Proj. kabelu trepe 200mm L=3m
stiprinat pie sienas
/ - Proj. tehnologiskais
' urbums
i D50 caurule
<
Proj. kabelu trepe 200mm L=3m
stiprinat pie sienas
proj. IKS-1

Proj. INV-2
Huawei SUN2000-15KTL-M5

proj. DC kabeli (3x2x H1Z2Z2-K

1x6)

(INV-3— Saules paneli)
Proj. zeméjuma vads
HO7V-K 1x16 uz pot. izl. kopni

Proj. kabelu rene ar
karsti cinkota 100mm L

Proj. INV-1
kabela trepe karsti cinkota Huawei SUN2000-15KTL-M5
200mm L=0.5m
NOSACITIE APZIMEJUMI
APZIMEJUMS |TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS 8IS RASEJUMS IR SIA CACTUS (AJ POWER GRUPA) INTELEKTUALA IPASUMA OBJEKTS UN BEZ SIA CACTUS RAKSTISKAS ATLAUJAS NEDRIKST TIKT]
Proi. invertors DC/AC NODOTS TRESAJAM PERSONAM, KOPETS VAI CITADI PAVAIROTS, PADAROT TO PIEEJAMU TRESAJAM PERSONAM BEZ SIA CACTUS PIEKRISANAS
). Ve RASEJUMS IZMANTOJAMS TIKAI UN VIENTGI AR SIA CACTUS NOSLEGTAJA LIGUMA PAREDZETO SAISTIBU IZPILDEI. TA IZMANTOSANA JEBKADIEM
EEEEEE  EsoS. spgka sadalne AC CITIEM MERKIEM IR UZSKATAMA PAR PRETTIESISKU.
[ Proj. spéka sadalne AC Basii
asutitajs
oo | Proj, kabelu trepe/rene SIA “Rigas 1.slimnica”
-------------------------- Proj. 0.4kV AC kabelis e e Reg. Nr. 40003439279
SIA"CACTUS", Reg. Nr. 40203007573, Bavkom. reg. Nr.13360]Obiekt e
EsoSs Liet. zemsprieguma kabelis Talr. +371 67969140, e-pasts: info@cactus.lv, Jos 95 kasameS pane!u sistéma
Proj. DC kabeli Daugavgrivas iela 21Riga, LV-1048 - RTgas 1.Slimnica, Sarlotes 1B, Riga, LV-1001, kad.nr.
Proj. telekomun. kabelis 01000230110016
ELEKTROTEHNISKA DALA Stad. | Lapa | Lapas
v 142 ,  |Piesaistes/attalinajums Da!as:v?d_i.t. N. Hal!ilova 17.07.2024 Raséjums _TS 9
lzstradatis) Nfallova 17.07.2024 Grigzumi. Invertoru INVA, INV2 izvietojums | MEOIS |\ - ob 0400043
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